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1. Allgemeine Informationen und
sicherheitstechnische Hinweise liber
diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ermdglicht den sicheren und sachge-
maRen Umgang mit dem Produkt und ist Bestandteil des Gera-
tes. Sie ist in unmittelbarer Nahe des Einsatzortes, fiir das
Personal jederzeit zuganglich, aufzubewahren.

Alle Personen, die mit der Montage, Installation, Inbetriebnah-
me, Betrieb, Wartung, AuRerbetriebnahme und Entsorgung des
Gerates beauftragt sind, miissen die Betriebsanleitung und
insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und
verstanden haben.

Folgende Dokumente sind ein wichtiger Teil der
Betriebsanleitung:

- Datenblatt

- Baumusterprifbescheinigung

- Zusatzblatt zur Betriebsanleitung

(ZUSATZ_BA_X-GERATE)

Spezifische Daten zu den einzelnen Sensoren entnehmen Sie
dem entsprechenden Datenblatt!
Laden Sie diese unter www.ics-schneider.de herunter oder
fordern Sie diese an: info@ics-schneider.de
Die Ex-Versionen unserer Produkte sind Varianten der Stan-
dardprodukte.
Beispiel:
Standard: x|act i > Ex-Version: AX12-x|act i
Zusatzlich sind die geltenden Unfallverhltungsvorschriften,

Sicherheitsbestimmungen sowie landesspezifische Installations-
standards und die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Beachten Sie fiir die Installation, Wartung und Reinigung des
Gerates unbedingt die einschlagigen, den Explosionsschutz
behandelnden Verordnungen und Bestimmungen (VDEO0160,
VDE 0165 bzw. EN 600079-14) sowie die UVW. Die Konstrukti-
on erfolgte unter Anwendung folgender Normen:

AX12: EN60079-0:2012+A11:2013
EN60079-11-2012
EN60079-26:2015

AX17: EN IEC 60079-0:2018
EN60079-1:2014

1.1 Verwendete Symbole

A - Artund Quelle der Gefahr
- MaRnahmen zur Vermeidung der
Warnwort Gefahr
Warnwort Bedeutung
A - Unmittelbar drohende Gefahr!
- Bei Nichtbeachtung folgt Tod
GEFAHR oder schwere Verletzung.

A - Méglicherweise drohende Gefahr!
- Bei Nichtbeachtung kann Tod oder

WARNUNG schwere Verletzung folgen.
- Geféahrliche Situation!
A - Bei Nichtbeachtung kann gering-

fugige oder maRige Verletzung fol-

VORSICHT |  gen,

HINWEIS - Macht auf eine moglicherweise gefihrliche
Situation aufmerksam, die bei Nichtbeachtung Sachschaden
zur Folge haben kann.

v Voraussetzung einer Handlung

1.2 Qualifikation des Personals

Qualifizierte Personen sind Personen, die mit der Montage,
Installation, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung,
AuBerbetriebnahme und Entsorgung des Produktes vertraut sind
und uber, fir ihre Tatigkeit entsprechende Qualifikation verfu-
gen.

Dazu zéhlen Personen, die mindestens eine der drei folgenden
Voraussetzungen erfilllen:

- lhnen sind die Sicherheitskonzepte der Mess- und Auto-
matisierungstechnik bekannt und sie sind als Projektper-
sonal damit vertraut.

- Sie sind Bedienpersonal der Mess- und Automatisie-
rungsanlagen und sind im Umgang mit den Anlagen un-
terwiesen. Sie sind mit der Bedienung der in dieser Do-
kumentation beschriebenen Geréate und Technologien
vertraut.

- Sie sind Inbetriebnehmer oder fiir den Service eingesetzt
und haben eine Ausbildung absolviert, die Sie zur Repa- v/
ratur der Anlage befahigt. Auerdem haben sie die Be-
rechtigung, Stromkreise und Gerate gemaf den Normen

der icherheitsteﬁhnik in Betrieb zu nehmen, zu erden
und zu Kennzeichnen.

Alle Arbeiten mit diesem Produkt sind von diesen qualifizierten
Personen auszufiihren!

1.3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Gerét dient zum Umwandeln von der physikalischen GroRe
Druck in ein elektrisches Signal. Es ist ausschlieBlich zu diesem
Verwendungszweck, unter Berlicksichtigung der nachfolgenden
Angaben, zu nutzen.

Die oben genannten Druckmessumformer wurden je nach Typ,

fiir Anwendungen zur Uber-, Unter- und Absolutdruckmessung
entwickelt.

Gerate mit 3-A- und / oder EHEDG-zugelassenen Prozessan-
schluss wurden speziell fir den Einsatz in der Lebensmittelin-
dustrie und Pharmazie konzipiert. Der Prozessanschluss ist
hygienegerecht und sterilisierbar.

Als Mess- und Reinigungsmedien kommen Gase oder Flussig-
keiten in Frage, die mit den medienberiihrten Werkstoffen des
Druckmessgerates (geman Datenblatt) sowie Ihrer Anlage
kompatibel sind. Dies ist fiir den Einsatzfall sicherzustellen.

Ein Gerat besitzt eine Ex-Zulassung, wenn dies in der Bestel-
lung angegeben und in unserer Auftragsbestatigung bestatigt
wurde. AuRerdem beinhaltet das Typenschild ein &-Zeichen.

Eine Uberpriifung, ob das Gert fiir den gewahlten Einsatz
geeignet ist, muss vom Anwender durchgefiihrt werden. Im
Zweifelsfall setzen Sie sich mit unserem Vertrieb in Verbindung
(info@ics-schneider.de . Fiir eine fehlerhafte Auswahl und
deren Folgen Gibernimmt

BD|SENSORS keine Haftung!

Die im aktuellen Datenblatt aufgefiihrten technischen Daten
sind verbindlich und miissen unbedingt eingehalten werden.
Sollte Ihnen das Datenblatt nicht vorliegen, fordern Sie es bitte
an oder laden Sie es auf unserer Homepage herunter.
http://www.ics-schneider.de

1.4 Fehlgebrauch

Gefahr durch falsche Verwendung
- Setzen Sie das Gerat gemaf der
bestimmungsgemafen Verwendung,
in geeigneten Messmedien, ein.
Verwenden Sie das Gerét nicht als
A Kletter- oder Steighilfe.
- Am Gerét dirfen keine Veranderun-
WARNUNG gen oder Umbauten vorgenommen
werden.
Flr Schaden durch unsachgemafRe
oder falsche Verwendung haftet

BD|SENSORS nicht.

1.5 Haftungs- und Gewahrleistungsbeschriankung

Nichtbeachtung der Anleitungen und technischen Vorschriften,
unsachgemaRe und nicht bestimmungsgemafRe Verwendung,
Veranderung oder Beschadigung des Gerates flihren zu Verlust
der Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche.

1.6 Sichere Handhabung

HINWEIS - Wenden Sie zum Einbau der Geréte keine Gewalt
an, um Schaden am Gerat und der Anlage zu verhindern!

HINWEIS - Behandeln Sie das Gert sowohl im verpackten
als auch im unverpackten Zustand vorsichtig!

HINWEIS - Gert nicht werfen und nicht fallen lassen!
HINWEIS - Staubablagerungen am Gerat und das véllige
Einschitten in Staub ist zu verhindern!

HINWEIS - Das Gerit entspricht dem Stand der Technik und
ist betriebssicher. Von dem Gerat kénnen Restgefahren ausge-
hen, wenn es unsachgeman eingesetzt oder bedient wird.

1.7 Sicherheitstechnische Hochstwerte

1.7.1 Eigensichere Ausfiihrung

AX12-IXMP ci / AX12-IXMP i / AX12-x|act ci / AX12-x|act i
Umgebungstemperaturbereich:
Einsatz in Zone 0 (pam 0,8 bar bis 1,1 bar): -20 ... 60 °C
Einsatz in Zone 1 und 2: -40 ... 70 °C
Versorgungs- und Signalstromkreis:
Ui=28V, =98 mA, Pi=680 mW, Ci=~0nF, Li=0puH
zzgl. Leitungsinduktivitat 1 pH/m und Leitungskapazitat
160 pF/m (bei werksseitigem Kabel)

Die Versorgungsanschliisse besitzen gegeniiber
dem Gehéuse eine innere Kapazitat von
max. 27 nF fur Edelstahl-Feldgehause /
max. 33 nF fiir Aluminiumguss-Gehause.

HINWEIS - Die Grenzwerte gelten nur fiir die Gerate mit
eigensicheren Stromkreisen.

1.7.2 Druckfeste Kapselung

(nur mit Aluminiumguss-Gehause)
AX 17-IXMP ci und AX 17-IXMP i
Temperatureinsatzbereich: -20 ... 70 °C

HINWEIS - Die Anwendung der Geréte mit druckfesten
Kapselung ist im Bereich Staube nicht geeignet!

1.8 Lieferumfang

Uberpriifen Sie, dass alle aufgelisteten Teile im Lieferumfang
unbeschadet enthalten sind und entsprechend lhrer Bestellung
geliefert wurden:

- Druckmessumformer, Schutzkappe

- fir mech. Anschlisse DIN 3852: O-Ring (vormontiert)

- Betriebsanleitung, Zusatzblatt / Aufbau Meniisystem

- bei Option SIL2- Ausflihrung: Sicherheitsdatenblatt

1.9 UL-Zulassung (fiir Gerate mit UL-Kennzeichnung)

Die UL-Zulassung erfolgte unter Anwendung der US-
amerikanischen Normen, welche auch mit den anwendbaren
kanadischen Normen zur Sicherheit (ibereinstimmen.

Beachten Sie folgende Punkte, damit das Gerat die Anforderun-
gen der UL-Zulassung erfillt:

Betrieb ausschlieflich in ,Innenrdumen*!
maximale Betriebsspannung: gemaR Datenblatt

- Das Gerat muss uber eine Versorgung mit Energiebegren-
zung (nach UL 61010) oder NEC Class 2 Energieversor-
gung betrieben werden.

HINWEIS - Das Typenschild darf nicht entfernt werden!

Die Kennzeichnung der Gerate mit Ex-Zulassung muss folgende
Angaben enthalten:

AX 17: EU-Baumusterprifbescheinigung IBExU12ATEX1045 X
Kennzeichnung: 112G Ex db IIC T5 Gb

AX 12: EU-Baumusterprifbescheinigung IBEXUOSATEX1106 X

Kennzeichnung: 111G Ex ia IIC T4 Ga oder
11 1/2G Ex ia lIC T4 Ga/Gb oder
Il 2G Ex ia lIB T4 Gb

111D Ex ia llIC T85°C Da

3. Montage

3.1 Montage- und Sicherheitshinweise

Lebensgefahr durch Explosion, davon-|
fliegende Teile, austretendes Medium,

@ Stromschlag
- Montieren Sie das Gerat immer im

GEFAHR druck- und stromlosen Zustand!

- Gerat nicht montieren, solange Explo-
sionsgefahr besteht.

HINWEIS - Entfernen Sie Verpackung und Schutzkappen des
Gerates erst unmittelbar vor der Montage, um eine Beschadi-
gung der Membrane und der Gewindegange auszuschlieffen.
Schutzkappen sind aufzubewahren und Verpackung sachge-
recht zu entsorgen.

HINWEIS - Die in der EU-Baumusterpriifbescheinigung
aufgefiihrten technischen Daten sind verbindlich. Laden Sie
diese unter www.ics-schneider.de herunter oder fordern Sie
diese an: info@ics-schneider.de

HINWEIS - Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Zu-
sammenschaltung aus eigensicheren Komponenten eigensicher
bleibt. Fiir die Eigensicherheit des Gesamtsystems (der Ge-
samtschaltung) ist der Betreiber verantwortlich.

HINWEIS - Besteht erhéhte Gefahr, dass das Gerét durch
Blitzschlag oder Uberspannung beschédigt wird, muss zusétz-
lich ein erhdhter Blitzschutz vorgesehen werden!

HINWEIS - Behandeln Sie eine ungeschiitzte Membrane
aulerst vorsichtig; diese kann sehr leicht beschadigt werden.
HINWEIS - Sehen Sie beim Einsatz in Dampfleitungen eine
Kihlstrecke vor und klaren sie die Materialkompatibilitat.
HINWEIS - Die Messstelle ist so auszufiihren, dass Kavitation
sowie Druckschlage vermieden werden.

HINWEIS - Vermeiden Sie bei der Montage hohe mechani-
sche Spannungen am Druckanschluss! Dies fiihrt zu einer
Verschiebung der Kennlinie oder zur Beschadigung, ganz
besonders fir sehr kleine Druckbereiche sowie fiir Gerate mit
einem Druckanschluss aus Kunststoff.

HINWEIS - Ordnen Sie bei hydraulischen Systemen das
Gerét so an, dass der Druckanschluss nach oben zeigt. (Entlif-
tung)

HINWEIS - Wird das Gerat mit dem Druckanschluss nach
oben eingebaut, ist sicherzustellen, dass keine Flissigkeit am
Gehause ablauft. Dadurch kann Feuchtigkeit und Schmutz den
Relativbezug im Gehause blockieren und zu Fehlfunktionen
fiihren. Staub und Schmutz sind bei Bedarf vom Rand der
Verschraubung des elektrischen Anschlusses zu entfernen.
HINWEIS - Der erforderliche Anzugsmoment richtet sich nach
den Gegebenheiten vor Ort (Werkstoff und Geometrie der
Aufnahmestelle). Die angegebenen Anzugsmomente fiir den
Druckmessumformer diirfen nicht Gberschritten werden!

HINWEISE - zur Montage im Freien und in feuchter

Umgebung:
Bitte beachten Sie, dass bei lhrer Applikation keine Taupunkt-
unterschreitung auftritt, wodurch sich Kondensat bildet und
zur Beschadigung des Druckmessgerates fiihren kann. Fir
diese Einsatzbedingungen gibt es speziell geschiitzte Druck-
messgerate. Bitte nehmen Sie in diesen Fallen mit uns Kon-
takt auf.

Gerat nach der Montage sofort elektrisch anschlieRen oder
den Feuchtigkeitseintritt z.B. durch eine passende Schutz-
kappe verhindern. (Die im Datenblatt angegebene Schutzart
gilt fur das angeschlossene Gerat.)

Montagelage so wahlen, dass ein Ablaufen von Spritz- und
Kondenswasser ermdglicht. Stehende Flussigkeit an Dichtfla-
chen ist auszuschlieRen!

Bei Geraten mit Kabelausgang ist das abgehende Kabel nach
unten zu fihren. Falls die Leitung nach oben gefiihrt werden
muss, ist dies in einem nach unten gerichteten Bogen auszu-
fihren.

Montieren Sie das Gerat so, dass es vor direkter Sonnenein-
strahlung geschitzt ist. Direkte Sonnenbestrahlung fiihrt im
ungiinstigsten Fall zum Uberschreiten der zulassigen Be-
triebstemperatur. Bei einem Einsatz in Ex-Bereichen muss
dies ausgeschlossen werden!

Ein Gerat mit Relativbezug im Gehause (kleine Bohrung
neben dem elektrischen Anschluss) ist so zu montieren, dass
der fur die Messung erforderliche Relativbezug vor Schmutz
und Feuchtigkeit geschiitzt ist. Wird der Messumformer einer
Flussigkeitsbeaufschlagung ausgesetzt, wird der Relativbezug
blockiert und der Luftdruckausgleich verhindert. Eine genaue
Messung in diesem Zustand ist nicht mdglich und kann zu
Schéaden am Messumformer flihren.

3.2 Bedingungen fiir Gerate, mit 3-A-Symbol

Das Gerat bzw. dessen Anschlussstutzen ist so zu installieren,
dass die produktberiihrten Oberflachen selbstentleerend sind
(erlaubte Einbaulage 273° ... 87°).

Vergewissern Sie sich, dass der Einschweillstutzen frontbiindig
mit der Tankinnenwand verschweif3t ist.

Der Anwender ist verantwortlich fir:

- die richtige GroRe der Dichtung und die Auswahl eines
elastomeren Dichtungswerkstoffs, der konform mit
3-A-Standard ist

- totraumarme und leicht reinigbare Einbaulage des Druck-
messgeréates sowie Festlegung/Verifizierung/Validierung
eines geeigneten Reinigungsprozesses

- die Festlegung angemessener Wartungsintervalle

3.3 Bedingungen fiir Gerate, mit EHEDG-Zulassung
Installieren Sie das Gerat gemaR den Anforderungen in den
EHEDG-Richtlinien 8, 10 und 37. Montieren Sie das Gerat in
einer selbstentleerenden Ausrichtung. Die Installation sollte
biindig zum Prozessbereich erfolgen. Bei Montage in einem
T-Rohr sollte L/D < 1 eingehalten werden (L = Tiefe der Aufkan-
tung; D = & der Aufkantung). Wenn geschweilite Adapter
verwendet werden, muss die Oberflache mit Lebensmittel-
kontakt glatt sein und das SchweiRen gemaR den EHEDG-
Leitlinien 9 und 35 erfolgen. Geeignete Rohrkupplungen und
Prozessverbindungen missen gemaR dem EHEDG Position
Paper angebracht werden. (Listung ist erforderlich)

3.4 Montageschritte fiir Anschliisse nach DIN 3852

HINWEIS - Verwenden Sie kein zusétzliches Dichtmaterial

wie Werg, Hanf oder Teflonband!

v" Der O-Ring sitzt unbeschadet in der vorgesehenen Nut.
Die Dichtflache des aufzunehmenden Teils besitzt eine
einwandfreie Oberflache. (Rz3.2)

1 Schrauben Sie das Gerat mit der Hand in das Aufnahme-
gewinde.

2 Geréate mit einem Kordelring:
nur von Hand fest einschrauben

3 Gerate mit einer Schliisselflache missen mit einem pas-
senden Gabelschlissel festgezogen werden. Zuldssige An-
zugsmomente flir Druckmessumformer:

- Schlusselflache aus Stahl:
G1/2": ca. 10 Nm; G1": ca. 20 Nm; G1 1/2": ca. 25 Nm;
- mit Schllsselflache aus Kunststoff: max. 3 Nm

3.5 Montageschritte fiir Anschliisse nach EN 837

v' Eine geeignete Dichtung, entsprechend dem Messstoff und
dem zu messenden Druck ist vorhanden. (z. B. eine Kup-
ferdichtung)

v Die Dichtflache des aufzunehmenden Teils besitzt eine
einwandfreie Oberflache. (Rz 6,3)

1 Schrauben Sie das Gerat mit der Hand in das Aufnahme-
gewinde.

2  Ziehen Sie ihn anschlieRend mit dem Gabelschlissel fest.
Zulassige Anzugsmomente fiir Druckmessumformer:
Prozessanschluss aus Stahl: G1/2": ca. 50 Nm

3.6 Montageschritte fiir NPT-Anschliisse

v' Geeignetes medienvertragliches Dichtmittel z. B. PTFE-
Band ist vorhanden.
1 Schrauben Sie das Gerat mit der Hand in das Aufnahme-
gewinde
2 Ziehen Sie ihn anschlieRend mit dem Gabelschlissel fest.
Zulassige Anzugsmomente flir Druckmessumformer:
1/2" NPT: ca. 70 Nm

3.7 Montageschritte fiir Anschluss G1“ Konus

1 Schrauben Sie das Gerat mit der Hand in das Aufnahme-
gewinde (Abdichtung erfolgt metallisch)
2  Ziehen Sie ihn anschlieBend mit dem Gabelschliissel fest.
Zulassige Anzugsmomente fiir Druckmessumformer:
pn< 10 bar: 30 Nm; pn 2 10 bar: 60 Nm

3.8 Montageschritte fiir Milchrohr-Anschliisse

v" Der O-Ring sitzt unbeschadet in der vorgesehenen Nut.

v" Die Vorgaben aus Kapitel ,,3.2 bzw. 3.3“ wurden umgesetzt.
EHEDG-Konformitat ist - flir Codes M73, M75, M76 - nur in
Kombination mit einer zugelassenen Dichtung sicherge-
stellt. Diese ist z.B.: ASEPTO-STAR k-flex Upgrade Dich-
tung von Kieselmann GmbH

1 Zentrieren Sie den Milchrohr-Anschluss in der entspre-
chenden Aufnahmearmatur.

2 Schrauben Sie die Uberwurfmutter auf die Aufnahmearma-
tur.

3 Ziehen Sie diese anschlieRend mit einem Hakenschlissel
fest.

3.9 Montageschritte fiir Clamp- und Varivent®-
Anschliisse

v' Eine geeignete Dichtung fir den Messstoff und den zu
messenden Druck ist vorhanden.

v" Die Vorgaben aus Kapitel ,3.2 bzw. 3.3“ wurden umgesetzt.
EHEDG-Konformitat ist nur in Kombination mit einer
zugelassenen Dichtung sichergestellt. Diese ist z.B.:
fur Clamp-Anschliisse - Codes C61, C62, C63:
T-Ring-Dichtung von Combifit International B.V.
fur Varivent®-Anschliisse - Codes P40, P41:

EPDM-O-Ring der FDA-gelistet ist
Beachten Sie, dass der Anschluss P40 nur bei Tank-
flanschen eingesetzt werden kann.

1 Dichtung auf die entsprechende Aufnahmearmatur legen

2 Clamp- bzw. Varivent® Anschluss tber der entsprechenden
Aufnahmearmatur mit Dichtung zentrieren

3  Gerét anschlieBend durch ein geeignetes Verbindungsele-
ment (z. B. Halbring- oder Klappringverbindung) geman
den vom Hersteller angegebenen Vorschriften befestigen

3.10 Montageschritte fiir DRD- und Flansch-Anschliisse

v" Geeignete Dichtung fiir den Messstoff und den zu messen-
den Druck ist vorhanden! (z. B. eine Fiber-Dichtung)

1 Dichtung zwischen Anschlussflansch und Gegenflansch
legen

2 Geréat anschlieRend mit 4 bzw.8 Schrauben (je nach
Flanschausflihrung) am Gegenflansch befestigen

3.11 Ausrichtung des Anzeige- und Bedienmoduls
(Standard bei x|act, optional fiir IXMP)

A Lebensgefahr durch Explosion
- Wahrend Explosionsgefahr besteht,
darf das Gerat nicht gedffnet werden.

GEFAHR

Das Anzeige- und Bedienmodul ist stufenlos drehbar, so dass
eine einwandfreie Ablesbarkeit auch bei ungewdhnlichen
Einbaulagen gewahrleistet wird. Um die Position zu verandern,
gehen Sie folgendermalien vor:

Schrauben Sie den Gehausedeckel von Hand ab.

Drehen Sie das Anzeige- und Bedienmodul vorsichtig mit der
Hand in die gewlinschte Position. Das Modul ist mit einer
Drehbegrenzung ausgestattet.

Vor dem Wiederaufschrauben des Deckels sind O-Ring und
Dichtflache am Gehause auf Beschadigungen zu Uberpriifen
und ggf. auszutauschen!

Schrauben Sie anschlieBend den Deckel von Hand auf und
vergewissern Sie sich, dass das Gehause wieder fest ver-
schlossen ist.

HINWEIS - Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das
Gerat eindringen kann! Die Dichtungen und Dichtflachen diirfen
nicht verschmutzt werden, da eine Verschmutzung je nach
Einsatzfall bzw. Einsatzort eine Reduzierung des Schutzgrades
verursachen und dadurch zum Geréateausfall bzw. zu nicht
reparablen Schaden am Geréat fiihren kann!

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Anschluss- und Sicherheitshinweise

Lebensgefahr durch Stromschlag

oder Explosion

- Explosionsgefahr bei zu hoher Be-
triebsspannung (max. 28Vpc) sowie
durch Offnen des Feldgehauses

A wahrend Betrieb!
Montieren Sie das Gerat immer im

GEFAHR

druck- und stromlosen Zustand!

Montieren Sie das Gerat nicht, so-
lange Explosionsgefahr besteht.

Betreiben Sie das Gerét nur inner-
halb der Spezifikation! (Datenblatt)

v Die in der EU-Baumusterprifbescheinigung aufgefiinrten
Grenzwerte werden eingehalten. (Kapazitat und Indukti-
vitat des Anschlusskabels sind nicht in den Werten ent-
halten.)

v Die Versorgung entspricht Schutzklasse Ill (Schutzisolie-
rung)

HINWEIS - Fiihren Sie bei Geraten mit Anschlussklemmen
den Anschluss so aus, dass die Trennabstdnde gemaR Norm
eingehalten werden und ein Lésen der Verbindungsleitungen
nicht maglich ist.

HINWEIS - Verwenden Sie fiir den elektrischen Anschluss
eine geschirmte und verdrillte Mehraderleitung.

HINWEIS - Geriten mit Kabelausgang
- Bei der Verlegung des Kabels sind folgender Mindestbiege-
radien einzuhalten:
Kabel ohne Luftschlauch:
feste Verlegung: 8-facher Kabeldurchmesser
flexibler Einsatz: 12-facher Kabeldurchmesser



Kabel mit Luftschlauch:

feste Verlegung: 10-facher Kabeldurchmesser
flexibler Einsatz: 20-facher Kabeldurchmesser

- Bei Geraten mit Kabelausgang und integriertem Belif-
tungsschlauch darf der am Kabelende befindliche PTFE-
Filter auf dem Relativschlauch weder beschadigt noch ent-
fernt werden! Fiihren Sie das Kabelende in einen Bereich
oder geeigneten Anschlusskasten, der mdglichst trocken
und frei von aggressiven Gasen ist, um eine Beschadigung
zu vermeiden.

HINWEIS - Der Deckel fiir die Anschlussklemmen und
Display kann nur dann geéffnet werden, wenn eine Verschluss-
sicherung, Madenschraube mit Innensechskant, entfern wurde.
Die Schraube befindet sich auf der rechten Seite unterhalb des
Deckels. Nachdem Anbringen des Deckels fiir Display und fir
die Anschlussklemmen, muss die Verschlusssicherung wieder
eingeschraubt werden. Dabei ist die Schmierung der Gewinde-
gange nicht erforderlich.

HINWEIS - Um das Gerét mit Anschlussklemmen elektrisch
anzuschlieRen, muss der Deckel abgeschraubt werden. Besitzt
das Gerat ein Anzeige- und Bedienmodul, ist dieses vorsichtig
herauszuziehen. Legen Sie es wahrend der Installation
zugentlastet neben das Gehause. Stecken Sie es anschlieRend
vorsichtig wieder hinein und stellen Sie sicher, dass die
Anschlusslitzen weder verdreht noch gequetscht werden. Vor
dem Wiederaufschrauben des Deckels sind O-Ring und Dicht-
flache am Gehause auf Beschadigungen zu uberprifen und ggf.
auszutauschen! Schrauben Sie anschlieRend den Deckel von
Hand auf und vergewissern Sie sich, dass das Feldgehause
wieder fest verschlossen ist.

HINWEIS - Die Kabel- und Leitungseinfiihrung bei Geraten
mit druckfesten Kapselung ist nur fir die feste Verlegung
geeignet!

HINWEIS - Bei Geraten mit druckfester Kapselung ist eine
vorgeschriebene M20x1,5 Kabelverschraubung HSK-M-Ex-d /
Metr. zu verwenden, diese ist bereits vormontiert.

Technische Daten: Kabeldurchmesser @10 ... @14 mm,
Schllsselweite: 24 mm, Dauertemperatureinsatz: -60 ... 105 °C,
Zertifikat: 11 2G 1D Ex d IIC

HINWEIS - Das eigensichere Kabel ist zur eindeutigen
Identifikation mit einem hellblauen Schrumpfschlauch (Uber der
Kabelisolation) gekennzeichnet. Ist eine Modifizierung (z. B.
Verkiirzung) des Kabels unumgénglich, wobei die Markierung
am Kabelende verloren geht, ist diese wiederherzustellen!
(erneute Kennzeichnung mit einem hellblauen Schrumpf-
schlauch oder durch ein entsprechendes Markierungsschild)

4.2 Bedingungen fiir den Ex-Bereich
Gefahrdung durch elektrostatische Aufladung

Lebensgefahr durch Explosion
- Explosionsgefahr durch Funkenbildung
auf Grund elektrostatischer Aufladung
von Kunststoffteilen.
- Bei Geraten mit Kabelausgang muss
GEFAHR dle' Anschlgssleltung ffest verlegt sein.
- Reinigen Sie das Gerat und gegebe-
nenfalls die Anschlussleitung nicht tro-

cken! Verwenden Sie z. B. ein feuch-
tes Tuch.

Bei Geraten mit Kunsstoffteilen ist folgendes Warnschild
angebracht.

Achtung!

Abb. 2 Warnschild

HINWEIS - Das Warnschild darf nicht vom Gerét entfernt
werden!

Uberspannungsschutz

Wird der Druckmessumformer als Betriebsmittel der
Kategorie 1 G eingesetzt, ist ein geeignetes Uberspannungs-
schutzgerat vorzuschalten (s. BetrSichV sowie EN60079-14).

Schematischer Schaltungsaufbau

Der Betrieb eines eigensicheren Gerates im explosions-
geféhrdeten Bereich erfordert bei der Auswahl der erforderlichen
Zenerbarriere bzw. Speisetrenngerate besondere Sorgfalt, um
die Gerateeigenschaften in vollem Umfang zu nutzen. Das
nachfolgende Schaubild zeigt eine typische Anordnung aus
Netzteil, Zenerbarriere und Druckmessumformer.

Druckessumformer Zenerbarriere Netzteil
+Us +Us
[ P T o |
Us n
| ) -Us 4voC
PR . |
Ex-Bereich sicherer Bereich
RN .
N geschirmtes
4 womee W Kabel —
N v »." 20var
3 —
7T
S
Druck- Trenn-  Speisung
messumformer verstarker

Abb. 3 Schaubilder Beschaltung

HINWEIS - Beachten Sie Punkt (17) der Baumusterpriif-
bescheinigung! (besondere Bedingungen fiir den eigensicheren
Betrieb)

Beispielhafte Schaltbeschreibung

Die vom Netzteil zur Verfligung gestellte Versorgungsspannung
von beispielsweise 24 Vnc wird Uber die Zenerbarriere gefiihrt.
In der Zenerbarriere befinden sich Langswiderstande und
Zenerdioden als schiitzende Bauteile. Von der Zenerbarriere
wird die Betriebsspannung an das Geréat gefiihrt und abhéngig
vom Druck flieRt ein gewisser Signalstrom.

Lebensgefahr durch Explosion
A - Einsatz von eigensicheren Geraten
als Zone-0-Betriebsmittel nur mit
GEFAHR Speisung mittels erdfreien und gal-
vanisch isolierten Speisetrenner

Auswahlkriterien fiir Zenerbarrieren und Speisetrenner

Die Mindestversorgungsspannung Us min des Gerates darf nicht
unterschritten werden, Die Mindestversorgungsspannung ist im
produktspezifischen Datenblatt unter "Ausgangssignal /
Hilfsenergie" festgelegt.

Bei Verwendung eines galvanisch isolierten Speisetrenners mit
linearer Begrenzung ist zu beachten, dass durch die lineare
Begrenzung, wie auch bei einer Zenerbarriere, die Klemmen-
spannung des Gerates sinkt. Weiterhin muss beachtet werden,
dass an einem optional verwendeten Signaltrennverstérker
ebenfalls ein gewisser Spannungsabfall entsteht, wodurch die
Betriebsspannung des Druckmessumformers zusétzlich sinkt.

Priifkriterien fiir die Auswahl der Zenerbarriere

Um Us min Nicht zu unterschreiten, ist es wichtig zu priifen,
welche Mindestversorgungsspannung bei voller Aussteuerung
des Gerates zur Verfligung steht. Die volle Aussteuerung, d. h.
ein maximales bzw. nominales Ausgangssignal (20 mA), erreicht
man durch das Anlegen des maximalen physikalischen Ein-
gangssignals (Druck).

In der Regel finden Sie zur Auswahl der Zenerbarriere in den
technischen Daten der Barriere eine Antwort. Es ist allerdings
auch maglich, den Wert rechnerisch zu ermitteln. Wird von
einem maximalen Signalstrom von 0,02 A ausgegangen, so
ergibt sich gemal Ohmschem Gesetz ein gewisser Spannungs-
abfall am Langswiderstand der Zenerbarriere. Dieser Span-
nungsabfall muss von der Spannung des Netzgerates subtra-
hiert werden, um die Klemmenspannung, die am Gerat im voll
ausgesteuerten Zustand anliegt, zu erhalten. Ist diese Spannung
kleiner als die Mindestversorgungsspannung, muss entweder
eine andere Barriere oder eine héhere Versorgungsspannung
gewahlt werden.

HINWEIS - Bei der Auswahl der Barriere bzw. des Speise-
trenners ist darauf zu achten, dass manche Vorschaltgerate
nicht fur HART®-Kommunikation geeignet sind. Die meisten
Hersteller bieten eine speziell fir diesen Anwendungsfall entwi-
ckelte Gerategruppe an.

HINWEIS - Bei der Auswahl der Vorschaltgerate sind die
maximalen Betriebsbedingungen gemaR Baumusterpriif-
bescheinigung zu beachten. Ziehen Sie zur Beurteilung der
Vorschaltgerate deren aktuelle Datenblatter heran, damit die
gesamte Zusammenschaltung aus eigensicheren Komponenten
eigensicher bleibt.

Berechnungsbeispiel zur Auswahl der Zenerbarriere

Die Spannung des Netzteiles (Versorgung) vor der Zenerbarrie-
re betrégt nominal 24 Voc + 5 %.
Somit ergibt sich:
- grofite Versorgungsspannung:
Usupmax =24V * 1,056 =252V
- kleinste Versorgungsspannung:
Usipmin =24V *0,95=228V
Der Langswiderstand der Zenerbarriere ist mit 295 Ohm ange-
geben. Es sind noch folgende Werte zu berechnen:
- Spannungsabfall an der Barriere (bei Vollaussteuerung):
Uab sarriere = 295 Q * 0,02 A=59V

- Klemmenspannung des Gerates mit Zenerbarriere:
Uki = Usup min - Uab Barriere = 22,8 V—-5,9V = 16,9 V
- Mindestversorgungsspannung des Gerétes,
z. B. LMK 351 (laut Datenblatt):
Ukimin = 12 Ve (entspricht Ug min)

Bedingung:
Uki 2 Uki min

Ergebnis:

Die Klemmenspannung des Gerates mit Zenerbarriere liegt bei
16,9 V und ist damit héher als die Mindestversorgungsspannung
des Gerates, die bei 12 Voc liegt. Das heilt, die Zenerbarriere
wurde hinsichtlich der Versorgungsspannung richtig ausgewahlt.

HINWEIS - Beachten Sie, dass bei dieser Berechnung keine
Leitungswiderstande aufgefiihrt worden sind. Diese fiihren
jedoch zusatzlich zu einem Spannungsabfall, der beriicksichtigt
werden muss.

4.3 Elektrische Installation

SchlieBen Sie das Gerét entsprechend der auf dem Typenschild
stehenden Angaben, der nachfolgenden Tabelle und dem
Anschlussschaltbild elektrisch an!

Anschlussbelegungstabelle

Elektrische M12x1 Kabelfarben
Anschlisse (4-polig) (IEC 60757)
Versorgung + 1 WH (weil3)
Versorgung — 3 BN (braun)
Schirm Steckergehause GNYE (griin-gelb)
Aluminium-Druckguss- Edelstahl-
ﬁgiﬂ:s:s- Gehf’iuse: Feldgehéuse: Quer-
Querschnitt 2,5 mm? schnitt 1,5 mm?
Versorgung + IN+ IN+
Versorgung — IN— IN-
Test ' Test -
Schirm D D

"Durch das AnschlieRen eines Amperemeters zwischen Versorgung +
und Test kann das Ausgangssignal ohne Trennen der Versorgungs-
spannung Uberpriift werden.

Anschlussschaltbilder

2-Leiter-System (Strom)

p Versorgung + / in + /-\ /A\ +
o}
Yo

Us

Versorgung —/in - \ /

2-Leiter-System (Strom) HART®

p Versorgung + /\ m
A+
Us

rel
1R}

Versorgung —

Interface] ..

5. HART® Kommunikation
(Standard bei IXMP, optional fiir x|act)

Lebensgefahr durch Explosion

- bei Unterbrechung des eigensicheren
Stromkereises bei vorliegender
Explosionsgefahr

- Unterbrechen Sie den eigensicheren
Stromkreis zum Einschleifen eines
HART®-Kommunikationsinterfaces
(HART®-Kommunikator bzw. HART®-
Modem) nur dann, wenn keine
Explosionsgefahr vorliegt.

GEFAHR

Dem analogen Ausgangssignal wird ein zusatzliches Signal
gemaR der HART®-Spezifikation Uberlagert. Die Konfiguration
des Gerates kann anhand eines HART®-Kommuni-
kationsgerates durchgefiihrt werden. Diesbezliglich empfehlen
wir das Programmier-Kit CIS 150 (als Zubehor erhaltlich).

Um einen stérungsfreien Betrieb sicherzustellen missen folgen-
de Vorgaben beriicksichtigt werden:

maximale Kabellange zwischen Messgerat und Versorgung:

_65-10°  40-10°

L =
™ ~'R,-C, C

v

wobei Lmax: maximale Lange des Kabels in [m]
Rv:  Widerstand des Kabels zusammen mit
dem Belastungswiderstand in [Q]
Cv:  Kapazitat des Kabels in [pF/m]

Widerstand R:

U-12

0,024

wobei U: Versorgung in [Voc]

Der Widerstand muss min. 240 Q betragen.

6. Erstinbetriebnahme

Lebensgefahr durch Explosion
davonfliegende Teile, austretendes
Medium, Stromschlag

A - bei zu hoher Betriebsspannung
(max. 28 Voc)!
GEFAHR - Betreiben Sie das Gerat nur inner-
halb der Spezifikation!

(geman Datenblatt und EU-
Baumuster-Priifbescheinigung)

v Gerét ist ordnungsgeman installiert
v Gerat weist keine sichtbaren Mangel auf

7. Bedienung (Standard bei x|act, optional fiir IXMP)

Beachten Sie bitte das “Zusatzblatt zur Betriebsanleitung fiir
x|act ci, xlact i, IXMP ci, IXMP i, IXMD*. Dort sind der Aufbau
des MenUsystems sowie Menliliste und Fehlermeldungen
ersichtlich.

8. Wartt ng
Lebensgefahr durch davonfliegende
A Teile, austretendes Medium, Strom-
schlag

- Warten Sie das Gerat immer im druck-

GEFAHR und stromlosen Zustand!
Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe
é - Je nach Messmedium kann von die-
sem eine Gefahr fiir den Bediener
WARNUNG ausgehen.

- Tragen sie geeignete Schutz-kleidung,
z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Saubern Sie das Gehause des Gerates, bei Bedarf, mit einem
feuchten Tuch und einer nichtaggressiven Reinigungslosung.

Beachten Sie bei den Reinigungsprozessen die Vertraglichkeit
der verwendeten Reinigungsmittel in Verbindung mit den
medienberiihrten Werkstoffen der Druckmessgeréate. Zuldssige
Konzentrationen und Temperaturen miissen beachtet werden.
Eine Verifizierung/ Validierung durch den Anwender ist zwin-
gend erforderlich. Fir Gerate mit EHEDG-Zulassung muss in
Tanks das Reinigungsgerat so positioniert werden, dass das
Druckmessgerat direkt angesteuert und bei der Reinigung
benetzt wird. EHEDG-konforme Geréate wurden fiir CIP-
Anwendungen (Cleaning In Place) entwickelt und miissen zur
Reinigung nicht demontiert werden.

Bei bestimmten Medien kann es zu Ablagerungen oder Ver-
schmutzungen auf Membrane / Druckanschluss kommen.
Abhéangig von Art und Qualitét des Prozesses sind geeignete,
zyklische Wartungsintervalle durch den Betreiber festzulegen. In
deren Rahmen missen regelmafige Kontrollen beziglich

Korrosion, Beschadigung von Membrane/Dichtung(en) sowie
Signalverschiebung durchgefiihrt werden. Weiterhin ist ggf. ein
regelmaRiger Austausch der verwendeten Dichtung(en) erfor-
derlich.

Falls die Membrane verkalkt ist, wird empfohlen die Entkalkung
von BD|SENSORS durchfiihren zu lassen. Beachten Sie dies-
bezliglich das Kapitel ,Service/Reparatur”.

HINWEIS - Eine falsche Reinigung oder unsachgeméiRe
Beriihrung kann zu irreparablen Schaden an der Messzelle
fihren. Benutzen Sie keine spitzen Gegenstande oder Druckluft
zum Reinigen der Membrane.

9. Fehlerbehebung

Lebensgefahr durch davonfliegende
Teile, austretendes Medium, Strom-
schlag
- Kénnen Stérungen nicht beseitigt
werden, setzen Sie das Geréat aufRer
Betrieb (gehen Sie geman Punkt 8 bis
10 vor)
Lebensgefahr durch Explosion
- Arbeiten an unter Spannung stehen-
den Teilen, ausgenommen eigensiche-
rer Stromkreise, sind wéahrend beste-
hender Explosions-gefahr grundsatz-
lich verboten!

GEFAHR

GEFAHR

Im Stérungsfall ist zu iberpriifen, ob das Gerat mechanisch und
elektrisch richtig montiert ist. Analysieren sie anhand der
folgenden Tabelle die Ursache und beheben Sie die Stérung
gegebenenfalls.

Storung: Anzeige funktioniert nicht

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

falsch angeschlossen Uberpriifung der Anschliisse

Uberpriifung aller Leitungs-

Leitungsbruch verbindungen.

Uberprifen Sie das Netzteil und
die anliegende Versorgungs-
spannung am Messumformer

defekte Energieversorgung

Storung: kein Ausgangssignal

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

falsch angeschlossen Uberpriifung der Anschliisse

Uberpriifung aller Leitungs-

Leitungsbruch verbindungen.

Uberpriifung des Amperemeter
defektes Messgerat (Signalein- | (Feinsicherung) bzw. des
gang) Analogeingangs lhrer
Signalverarbeitungseinheit

Storung: analoges Ausgangssignal zu klein

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

Uberpriifung des Biirden-

zu hoher Birdenwiderstand widerstands (Wert)

Versorgungsspannung zu Uberpriifung der Ausgangs-
niedrig spannung des Netzteiles

Uberpriifung des Netzteils und
der anliegenden Versorgungs-
spannung am Geréat

defekte Energieversorgung

Storung: leichte Verschiebung des Ausgangssignals

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

Reinigung mit nicht-aggressiver
Reinigungslésung und weichem
Pinsel oder Schwamm

Membrane der Messzelle ist
stark verschmutzt

Empfehlung: Entkalkung bzw.
Reinigung durch BD|SENSORS
durchfiihren lassen

Membrane der Messzelle ist
verkalkt oder verkrustet

Storung: starke Verschiebung des Ausgangssignals

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

Uberpriifung der Membrane; bei
Beschéadigung senden Sie das
Gerat zur Reparatur an
BD|SENSORS

Membrane der Messzelle ist
beschadigt (durch Uberdruck
oder mechanisch verursacht)

Stérung:
Messwert (Display und Analogausgang) weicht vom Sollwert ab

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

Uberdruck / DruckstéRe eine Nachkalibrierung bzw. ein
Austausch des Druckan-
schlusses durch BD SENSORS
ist erforderlich

mech. Beschadigung der
Membrane

Storung: konstantes Ausgangssignal bei 4 mA

mogliche Ursache Fehlererkennung / Abhilfe

vergewissern Sie sich unter dem|
Menupunkt "ID", dass der
eingestellte Wert "0000" betragt

falsche ID-Nummer

10. AuBerbetriebnahme

Lebensgefahr durch davonfliegende

A Teile, austretendes Medium, Strom-
schlag
GEFAHR - Demontieren Sie das Geréat immer im

druck- und stromlosen Zustand!

Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe

A - Je nach Messmedium kann von die-
sem eine Gefahr fiir den Bediener
WARNUNG ausgehen.

- Tragen sie geeignete Schutzkleidung,
z.B. Handschuhe, Schutzbrille

HINWEIS - Nach der Demontage sind mechanische An-
schliisse mit Schutzkappen zu versehen.

11. Service/Reparatur

Informationen zu Service / Reparatur:
- www.ics-schneider.de
- info@ics-schneider.de

11.1 Nachkalibrierung

Wahrend der Lebensdauer des Gerétes kann sich der Offset-
oder Spannewert verschieben. Dabei wird ein abweichender
Signalwert bezogen auf den eingestellten Messbereichsanfang
bzw. -endwert ausgegeben. Tritt nach langerem Gebrauch eines
dieser beiden Phanomene auf, wird eine werkseitige Nachkalib-
rierung empfohlen. Beachten Sie diesbezliglich das Kapitel
»Service/Reparatur*.

11.2 Riicksendung

Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe

A - Je nach Messmedium kann von die-
sem eine Gefahr fiir den Bediener
WARNUNG ausgehen.

Tragen sie geeignete Schutz-kleidung
z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Bei jeder Riicksendung, egal ob zur Nachkalibrierung, Entkal-
kung, zum Umbau oder zur Reparatur, ist das Gerat sorgfaltig
zu reinigen und bruchsicher zu verpacken. Dem defekten Geréat
ist eine Ricksendeerklarung mit detaillierter Fehlerbeschreibung
beizufligen. Falls Ihr Gerat mit Schadstoffen in Berlihrung
gekommen ist, wird auRerdem eine Dekontaminierungserkla-
rung benétigt. . Entsprechende Vorlagen finden Sie auf der
Homepage. Laden Sie diese unter www.ics-schneider.de
herunter oder fordern Sie diese an: info@ics-schneider.de

Gerate ohne Dekontaminierungserklarung werden im Zweifel
beziiglich des verwendeten Mediums erst nach Eingang einer
entsprechenden Erklarung untersucht!

12. Entsorgung

Verletzungsgefahr durch aggressive
Medien oder Schadstoffe

A - Je nach Messmedium kann von die-
sem eine Gefahr fiir den Bediener

WARNUNG ausgehen.

- Tragen sie geeignete Schutz-kleidung,

z.B. Handschuhe, Schutzbrille

Das Gerat ist gemal der Européischen Richtlinien
2012/19/EU (WEEE - Elektro- und Elektronik-
Altgerate) zu entsorgen. Altgerate dirfen nicht in

den Hausmlill gelangen!

HINWEIS - Entsorgen Sie das Gert sachgerecht!

13. Gewahrleistungsbedingungen

Die Gewahrleistungsbedingungen unterliegen der gesetzlichen
Gewahrleistungsfrist von 24 Monaten, gultig ab Auslieferdatum.
Bei unsachgeméfRer Verwendung, Veranderung oder Beschadi-
gung des Gerates schlieBen wir jegliche Gewahrleistungsan-
spriiche aus. Beschadigte Membranen werden nicht als Ge-
wahrleistungsfall anerkannt. Ebenso besteht kein Anspruch auf
Gewahrleistung, wenn die Méngel aufgrund des normalen
VerschleilRes entstanden sind.

14. EU-Konformitétserklarung / CE

Das gelieferte Gerat erflillt die gesetzlichen Anforderungen. Die
angewandten Richtlinien, harmonisierten Normen und
Dokumente sind in der flir das Produkt gliltigen EU-
Konformitatserklarung aufgefiihrt. Diese finden Sie unter http:/
www.ics-schneider.de.

Zudem wird die Betriebssicherheit des Gerates durch das CE-
Zeichen auf dem Typenschild bestatigt

ICS Schneider Messtechnik GmbH
Briesestralle 59
D-16562 Hohen Neuendorf / OT Bergfelde

Tel.: 03303 /50 40 66
Fax: 03303 /50 40 68

info@ics-schneider.de
www.ics-schneider.de



